




Оборудование опрессовывается водой если котёл занесён с мороза дать оттаять!















Оборудование опрессовывается водой если котёл занесён с мороза дать оттаять!

200 мм по бокам и 500 мм снизу.

Нужно иметь в виду, что, кроме размеров котла, нужно предусмотреть
пространство для обслуживания. Рекомендуются такие размеры: 200 мм
по бокам и 500 мм снизу.





Сумма концентраций  солей 
 кальция и магния в воде не должна превышать 4 моль/м³.





ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте прокладку с фланцем, размер и материал
которой подходят для соединения труб котла и подачи газа. Для
изготовления прокладки НЕ ПОДХОДЯТ материалы из льна,
тефлоновой ленты и аналогичные.











21. Индикация работы вентилятора.  
22. Индикация работы насоса.



14.Индикация работы вентилятора. 

16. Индикация работы насоса  
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