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В случа е предъявления претензий по ка честву изделия в течение га ра нтийного срока , необходимо предоста вить 
следующие документы:

• За явление с ука за нием па спортных да нных / реквизитов орга низа ции за явителя;

• Технический па спорт с за полненным Га ра нтийным та лоном;

• Документы, подтвержда ющие покупку изделия;

•  Копию ра зрешения эксплуа та ционной орга низа ции, отвеча ющей за  систему, в которой было уста новлено изделие, 
на  изменение да нной отопительной системы;

• Копию Акта  о вводе изделия в эксплуа та цию.

Отметка  о возвра те или обмене това ра :                                              

                                              Га ра нтийный та лон №

На именова ние това ра

Ма рка , а ртикул, типора змер

На зва ние и а дрес торгующей орга низа ции

Конта ктные телефоны

Да та  прода жи «           »                                          20        г. Прода вец                                      /                                                                                               

С условиями га ра нтии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ                                     /

Да нные о монта же оборудова ния:  

На именова ние орга низа ции 

С условиями монта жа  озна комлен                                     / 
                                                                                                         

Да та  монта жа  «           »                                          20        г.   Монта жник                                     /  

Га ра нтийный срок - 60 месяцев c да ты ввода  в эксплуа та цию, но не более 72 месяцев 

с момента  прода жи конечному Потребителю

Га ра нтийный та лон действителен только в оригина ле! 

Более подробную информа цию об а ссортименте Royal Thermo можно на йти на  са йте: 

www.royal-thermo.ru 

Рекла ма ции и претензии к ка честву това ра  принима ются по а дресу: 

125493, г. Москва , ул. На рвска я, д. 21 

Тел: 8-800-500–07–75

Да та : «       »                                20     г.  Подпись                                                        

(подпись)             (ра сшифровка  подписи)М.П.

М.П.

М.П.

(подпись)           (ра сшифровка  подписи)

(подпись)           (ра сшифровка  подписи)

(подпись)                  (ра сшифровка  подписи)

На именова ние:
На боры термоста тические для ра диа тора  серия Design.

Артикулы:

На зва ние Тип Артикул

На бор термоста тический для ра диа тора  осевой ROYAL 

THERMO Design 1/2"М30х1,5 (Хром)
осевой RTE 07.0017 RT

На бор термоста тический для ра диа тора  прямой ROYAL 

THERMO Design 1/2"М30х1,5 (Хром)
прямой RTE 07.0015 RT

На бор термоста тический для ра диа тора  трехосевой ROYAL 

THERMO Design 1/2"М30х1,5 (Хром)
трехосевой RTE 07.0018 RT

На бор термоста тический для ра диа тора  угловой ROYAL 

THERMO Design 1/2"М30х1,5 (Хром)
угловой RTE 07.0016 RT

Изготовитель:
“S.R. Rubinetterie” S.R.L.,

13018 Italy, Valduggia (VC), Via Monte Fenera 105.

Импортёр и уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «Р-Клима т»,

Россия, 119049, г. Москва , ул. Якима нка  Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4.

Тел./Фа кс: +7 (495) 777-19-67 

e-mail: info@rusklimat.ru

На зна чение и обла сть применения изделия:

• На бор термоста тический Royal Thermo серии Design состоит из кла па на  термоста тического, предна зна ченного 

для уста новки на  вход теплоносителя в отопительный прибор и кла па на  за порного – для уста новки на  выход 

теплоносителя из отопительного прибора .

• Кла па н термоста тический предна зна чен для уста новки в двухтрубных на сосных система х отопления. В ра боте 

с уста новленной термоголовкой предста вляет собой а втома тический регулятор теплоотда чи отопительного 

прибора .

• Кла па н за порный предна зна чен для ба ла нсировки ра счетного ра схода  теплоносителя через отопительный 

прибор, а  та кже для отключения отопительного прибора  от системы отопления.

Принцип ра боты:
Регулирова ние потока  теплоносителя в отопительный прибор осуществляется а втома тически с помощью 

уста новленной термоста тической головки (приобрета ется отдельно) в за висимости от темпера туры воздуха  

в помещении. Кла па н термоста тический является норма льно открытым и за крыва ется  под воздействием 

термоста тической головки. Открыва ется кла па н с помощью возвра тной пружины, когда  шток поднима ется. 

Комплекта ция:

• Кла па н термоста тический 

• Кла па н за порный

• Индивидуа льна я ка ртонна я упа ковка  со штрихкодом

• Па спорт (предоста вляется по за просу в электронной форме)
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Технические ха ра ктеристики:

№ Ха ра ктеристика Зна чение

1 Условный диа метр, мм 15

2 Ра змер и тип резьбы (к ра диа тору) 1/2'' (на ружна я резьба )

3 Ра змер и тип резьбы (к трубопроводу) 1/2'' (внутренняя резьба )

4 Ра бочее да вление, ба р 10

5 Ма ксима льна я ра боча я темпера тура , °С 100

6 Присоединение термоголовки М30х1,5

7 Темпера тура  окружа ющей среды, °С -20…50

8 Пропускна я способность Kvs при зна чении предва рительной на стройки 1, м3/ч 0

9 Пропускна я способность Kvs при зна чении предва рительной на стройки 2, м3/ч 0,0177

10 Пропускна я способность Kvs при зна чении предва рительной на стройки 3, м3/ч 0,0987

11 Пропускна я способность Kvs при зна чении предва рительной на стройки 4, м3/ч 0,2113

12 Пропускна я способность Kvs при зна чении предва рительной на стройки 5, м3/ч 0,3672

13 Пропускна я способность Kvs при зна чении предва рительной на стройки 6, м3/ч 0,4717

14 Пропускна я способность Kvs при зна чении предва рительной на стройки 7, м3/ч 0,5293

15 Пропускна я способность Kvs при зна чении предва рительной на стройки 8, м3/ч 0.5485

16 Пропускна я способность Kvs при зна чении предва рительной на стройки 9(max), м3/ч 0.838

17 Пропускна я способность Kvs (max) углового за порного кла па на , м3/ч 3,89

18 Пропускна я способность Kvs (max) прямого за порного кла па на , м3/ч 1,56

Га ба ритные ра змеры:

Кла па н термоста тический осевой

Кла па н термоста тический угловой

Кла па н термоста тический прямой

Кла па н за порный угловой Кла па н за порный прямой

Кла па н термоста тический трехосевой

Ма териа лы изготовления:

Тип дета ли Тип

Корпус Шта мпова нна я ла тунь CW617N

(хромирова нное покрытие)Га йка

Внутренние меха низмы Пруткова я ла тунь CW614N

Уплотнительные элементы EPDM

Утилиза ция:

Утилиза ция изделия производится в соответствии с уста новленным на  предприятии порядком (перепла вка , 

за хоронение, перепрода жа ), соста вленным в соответствии с За кона ми РФ №96-Ф3 “Об охра не а тмосферного 

воздуха ”, №89-Ф3 “Об отхода х производства  и потребления”, №52-Ф3 “О са нита рно-эпидемиологическом 

бла гополучии на селения”, а  та кже другими российскими и региона льными норма ми, а кта ми, пра вила ми, 

ра споряжениями и пр., принятыми во исполнение ука за нных за конов.

Сертифика ция:

Продукция сертифицирова на  на  соответствие требова ниям технического регла мента  «О безопа сности ма шин и 

оборудова ния». Регистра ционный номер декла ра ции о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА09.В.03973/22 от 13.12.2022.

Га ра нтийные обяза тельства : 

Изготовитель га ра нтирует, что изделие соответствует действующим требова ниям безопа сности. Га ра нтийный 

срок на  на боры термоста тические Royal Thermo соста вляет 60 месяцев со дня ввода  в эксплуа та цию при условии 

соблюдения потребителем или третьих лиц требова ний к тра нспортировке, хра нению, монта жу и условиям 

эксплуа та ции, изложенных в на стоящем Па спорте. Га ра нтия ра спростра няется на  все дефекты, возникшие по вине 

за вода -производителя.

Га ра нтия не ра спростра няется на : 

• дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результа те на рушений пра вил тра нспортировки, 

хра нения, монта жа  и условий эксплуа та ции.

• периодическое обслужива ние и сервисное обслужива ние изделия. 

• любые а да пта ции и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствова ния и ра сширения обычной сферы его 

применения, котора я ука за на  в Инструкции по эксплуа та ции изделия, без предва рительного письменного 

согла сия изготовителя.

• если будет полностью/ча стично изменен, стерт, уда лен или будет нера зборчив серийный номер изделия; 

• использова ния изделия не по его прямому на зна чению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуа та ции, 

в том числе, эксплуа та ции изделия с перегрузкой или совместно со вспомога тельным оборудова нием, не 

рекомендуемым Прода вцом (изготовителем);

• на личие на  изделии меха нических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на  изделие чрезмерной 

силы, химически а грессивных веществ, высоких темпера тур, повышенной вла жности/ за пыленности, 

концентрирова нных па ров, если что–либо из перечисленного ста ло причиной неиспра вности изделия; 

• в случа е ремонта /на ла дки/инста лляции/а да пта ции/пуска  в эксплуа та цию изделия не уполномоченными на  то 

орга низа циями/лица ми; 

• в случа е стихийных бедствий (пожа р, на воднение и т.д.) и других причин на ходящихся вне контроля Прода вца  

(изготовителя) и Покупа теля, которые причинили вред изделию;

• дефекты, возникшие вследствие попа да ния внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, на секомых и 

продуктов их жизнедеятельности, и т.д. Претензии к ка честву това ра  могут быть предъявлены только в течение 

га ра нтийного срока .
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