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Наиме-
нование

Материал 
исполнения

Присоеди-
нительный 

размер 
выходного 
патрубка
адаптера

Присоеди-
нительный 

размер
входного 
патрубка 
адаптера

Макс.
давле-

ние, бар

Температура 
перекачивае-
мой воды, °С 

Диаметр 
обсадной
трубы, мм

Макси-
мальный 

вес 
груза, кг

«САУ»
Латунь

 и пластик
G1 G1 16

от +1
до +40

110, 
125,133

150

3 4

1

Монтажный патрубок (глухой)

Входной
патрубок

Выходной
патрубок

2

6.1

6.3

5

6.2

7
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G1 (1’’ )
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Íàïîðíàÿ ìàãèñòðàëü
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Ïîëçóí

Òðîñ

Ò-îáðàçíûé
êëþ÷

Êàáåëü íàñîñà

Òðóáà ÏÍÄ

Ïîãðóæíîé
íàñîñ
«ÂÎÄÎÌÅÒ»

Îáðàòíûé
êëàïàí

Ìîíòàæíûé ïàòðóáîê 
(ãëóõîé)

Âõîäíîé ïàòðóáîê
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Íàïîðíàÿ ìàãèñòðàëü

Òðóáà äëÿ ýëåêòðîêàáåëÿ è ýëåêòðîêàáåëü
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Êðûøêà

äëÿ ñêâàæèíû

ÑÀÓ

Íàïîðíàÿ òðóáà îò íàñîñà
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Неисправности Возможные причины Методы устранения

1. Протечки в местах
соединений с напорной 
магистралью.
 

1.1. Недостаточно
затянуто соединение.

1.1.  Затяните резьбовое
соединение.

2. Протечка в месте 
соединения основания             
и ползуна адаптера.

2.1. Вышло из строя
уплотнительное кольцо
на ползуне адаптера.

2.1. Замените
уплотнительное кольцо
на новое.

№ Наименование Количество

1

«САУ» (в сборе): основание и ползун адаптера, 
уплотнительные кольца,
3 шайбы адаптера, гайка адаптера

1

2 Капроновый трос 1

2
Инструкция по эксплуатации
+гарантийный талон

1

3 Тара упаковочная 1
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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного 
обслуживания и распишитесь в талоне.
Ñðîê ñëóæáû:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных, фекальных насосов) - 5 ëåò;
Дренажные и фекальные насосы - 3 ãîäà;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 2,5 ãîäà;
Гидроаккумуляторы - 5 ëåò;
Расширительные баки - 5 ëåò;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 5 ëåò;
Оголовки скважинные - 10 ëåò;
Корпусы для картриджного фильтра - 5 ëåò;
КРОТ Гидроаккумулятор - 5 ëåò;
КРОТ Оголовок - 10 ëåò;
Система автоматического водоснабжения - 5 ëåò;
Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 10 ëåò;
Комплект автоматики на баке «КАБ» - 5 ëåò;
Базовое решение автоматизации «БРА» - 5 ëåò;
Адаптер колодезный «АК» - 10 ëåò.

Ãàðàíòèéíûé ñðîê ýêñïëóàòàöèè:
Бытовые электронасосы (кроме дренажных, фекальных насосов) - 3 ãîäà;
Дренажные и фекальные насосы - 1 ãîä;
Электронасос КАЧАН 20/60 - 1 ãîä;
Гидроаккумуляторы - 2 ãîäà;
Расширительные баки - 2 ãîäà;
Расширительные баки с индексом F - 1 ãîä;
Система КРАБ и КРАБ-Т  - 2 ãîäà;
Оголовки скважинные - 3 ãîäà;
Корпусы для картриджного фильтра - 1 ãîä;
КРОТ Гидроаккумулятор - 2 ãîäà;
КРОТ Оголовок - 2 ãîäà;
Система автоматического водоснабжения - 3 ãîäà;
Скважинный адаптер улучшенный «САУ» - 5 ëåò;
Комплект автоматики на баке «КАБ» - 2 ãîäà;
Базовое решение автоматизации «БРА» - 2 ãîäà;
Адаптер колодезный «АК» - 5 ëåò.

Наименование оборудования «____________________________

________________________________________________________»

Дата продажи «______» ___________________ 20_____ г.

Подпись продавца _____________ / __________________

                                                     (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Адреса всех сервисных центров смотрите на нашем сайте www.jeelex.ru
Гарантия не предусматривает возмещение материального ущерба и травм, связанных                                 
с эксплуатацией нашего оборудования.
Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.
В случае обнаружения неисправности оборудования, по вине завода-изготовителя в период 
гарантийного срока и после его истечения, необходимо обратиться в специализированный 
сервисный центр, авторизованный нами. Гарантийное обслуживание в сервисном центре 
предусматривает ремонт оборудования и/или замену дефектных деталей.

м. п.


